
 

 

  

 

и. о. заведующего МБДОУ № 36 ____________ Куликова Н. В. 

№ п.п. Наименование Ед. изм. Объем 

работ / 

Количество

Примечание

1 2 3 4 5

1 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 

до 50-65 мм (прим)

км 0,28

Раздел 1. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Промывка системы отопления в здании МБДОУ №36 по адресу Ленинградская обл., г. Кировск, Новая ул, дом № Дом 8-А


